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Disse investeringer baserer sig på den centrale antagelse at overløb er en væsentlig 
kilde til påvirkning med organisk stof, næringssalte, bakterier og miljøfremmede stoffer. 
0HQYHGYLLYLUNHOLJKHGHQKYRUPHJHWGHUDÀDVWHVK\GUDXOLVNRJVWRIP VVLJW"´2JHU
det overhovedet muligt at måle vandmængder og stofmængder fra overløbsbygværker, 
der ikke er udformet efter alle hydraulikkens grundprincipper? Det spørgsmål stillede 
vi hinanden i projektgruppen tilbage i 2012. Vi var overbeviste om, at hvis dette skulle 
løses, så krævede det udvikling af en ny type virtuelle sensorer der gerne billigt og stabilt 
skulle kunne give os svar på vores spørgsmål uden at der skulle bruges store ressourcer 
på komplicerede instrumenter og analysemetoder: Software sensorer baseret på simple 
målinger i overløbsbygværket.
I dag har vi fået besvaret spørgsmålet – det kan faktisk lade sig gøre at måle på få punk-
ter i komplicerede overløbsbygværker og derefter bruge software sensorer til beregning  
af overløbsmængder for både vand og stof.
AMOK – er det 
bare sund fornuft?
— 
Avanceret online Måling af OverløbsKvalitet
Der foretages i disse år 
væsentlige investeringer i af-
skæring af fælleskloakerede 
overløb for at forbedre vores 
vandløb, søer og fjordes  
økologisk kvalitet. 
Af: Lene Bassø, 
Aarhus Vand
Af: Michael Rasmussen, 
AAU
Af: Peter Steen Mikkelsen, 
DTU
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Om projektet
I 2012 opstartede vi VTUF-projektet ”Overløb fra fælleskloak – Hvordan måles det –  
og Hvorfor?”. Projektet gennemføres i samarbejde mellem Aalborg Universitet (AAU), 
Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Dansk Hydraulisk Institut (DHI), Krüger A/S (KRG) 
og Aarhus Vand (AAV). 
I projektet er gennemført en række sammenhængende målinger af nedbør (punkt og 
ÀDGHRJÀRZVWRINRQFHQWUDWLRQHUYHGHWK\GUDXOLVNNRPSOLFHUHWRYHUO¡EVE\JY UNLDÀ¡EV-
systemet. Overløbsbygværket er en del af indløbet til Viby Renseanlæg. Overløbet træder 
i funktion, når renseanlæggets kapacitet (Q=1360 l/s) overskrides. Overløbsbygværket 
DÀDVWHUWLOHWVWRUWVSDUHEDVVLQPñVRPHUXGVW\UHWPHGHQU NNHQLYHDXPnOHUH
RJÀRZPnOHUH3n¿JXUVHVLYHQVWUHVLGHHWRYHUVLJWVIRWRPHGRYHUO¡EVE\JY UNHWRJ
etablering af sparebassinet. I højre side ses overløbsbygværket med et dobbeltsidet 
overløb og derfra løber overløbsvandet i en stor kanal til sparebassinet. 
Der er gennemført både in-situ målinger og ex-situ målinger på lokaliteten. In-situ-målin-
gerne er gennemført i indløbskanalen, overløbsbygværket og i sparebassinet. Insitu-må-
lingerne omfatter måling af turbiditet, pH, NH4-N og ledningsevne.
Ex-situ-målingerne er gennemført i en container, der er bygget i projektet. Containeren 
er udstyret med en prøvetagningskanal samt on-line sensorer til måling af turbiditet, pH, 
NH4-N, ledningsevne, Total P, COD og TSS (S::CAN-måler).
Endvidere udtages prøver til laboratorieanalyse af en række vandkvalitetsparametre 
inklusive udvalgte prioriterede kemiske stoffer og mikrobielle parametre. For at skabe et 
bedre grundlag for modellering og prioritering udføres målingerne i systemet løbende – 
også selvom der ikke forekommer overløb. Målingerne opsamles og kvalitetssikres i en 
',06&25(GDWDEDVHGHUHURSUHWWHWVSHFL¿NWWLOQ UY UHQGHSURMHNW
Måleperioden har selvfølgelig 
budt på forskellige udfordringer, 
hvilket nok nærmest er mere 
reglen end undtagelse ved 
opstilling af et måleprogram. 
 
Nogle af de udfordringer  
vi har haft er følgende: 
 
Regn hændelser er uforudsigelige:  
Hvornår de forekommer, hvor længe  
de varer og de undertiden forekommer  
i weekender/helligedage/om natten
• Analyse omkostninger er meget 
høje, hvis der analyseres for alle 
parametrene
• Mange overløbsbygværker:  
økonomi/praktisk
• Forskellige stofparametre kræver 
forskellige indsamlings- og måle 
metoder
• Tilstopning af pumper
• Vinter sikring
Figur 1
Overløbsbygværket ved Viby Renseanlæg med overløbskanal til sparebassinet.
Figur 2 
Opstilling 
af In-situ 
og ex-situ 
udstyr.
In-situ-måling Ex-situ-måling Prøveudtagning
12 Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken   EVA
Hydrauliske sensorer
Hydrauliske sensorer er i princippet små ”lommeregnere”, som kan omsætte 1-4 niveaumålin-
JHULRYHUO¡EVE\JY UNHUQHWLOHWÀRZRYHURYHUO¡EVNDQWHQIRUGHRYHUO¡EVE\JY UNHUGHULNNH
HUXGIRUPHWHIWHUK\GUDXOLNNHQVJUXQGSULQFLSSHUIRUYHOGH¿QHUHGHRYHUO¡EVNDQWHUPHGIULVWUnOH
,$DUKXVRJGHÀHVWHDQGUHVWHGHUHUGHUVDQGV\QOLJYLVLNNHHWDEOHUHWHWHQHVWHRYHUO¡EV-
E\JY UNVRPHUE\JJHWHIWHUGLVVHJUXQGSULQFLSSHUGDIRUPnOHWHUDWDÀDVWHDÀ¡EVV\VWHPHW
XQGHUUHJQRJLNNHDWPnOHDÀDVWQLQJVP QJGHUQHSU FLVW,SURMHNWHWHUIRUPnOHWDWDQYHQGH
CDF-modellering (Computational Fuid Dynamics) til at opstille en funktion for sammenhængen 
PHOOHPÀRZRJQLYHDXLXGYDOJWHSXQNWHUKYLONHWYLOY UHLQSXWWHWWLOGHK\GUDXOLVNHVHQVRUHU
I projektet er gennemført avancerede CFD-modellering af et simpelt bygværk med frit overløb 
for at kunne eftervise, at CFD-modellering kan anvendes til beskrivelse af overløbsmængde og 
ÀRZ5HVXOWDWDIGHWWHKDUY UHW\GHUVWRYHUEHYLVHQGHKYRUHIWHUGHUHURSVWLOOHWHQ&')PRGHO
for det komplicerede overløbsbygværk ved Viby renseanlæg.
Viby renseanlæg er særdeles velegnet til at undersøge denne hydrauliske modellering, da 
sparebassinet indeholder vandstandsmålere der kan bruges til at beregne det korrekte over-
O¡EVÀRZ6DPWLGLJWHUGHUPRQWHUHWÀRZPnOHUHSnGHSXPSHUGHUSXPSHUYDQGHWWLOEDJHWLOUHQ-
seanlægget, således at der kan etableres 2 massebalancer på det samme overløbsvolumen.
)UHPDGUHWWHWVNDOYLKDYHYHUL¿FHUHW&)'PRGHOOHQ7LOGHWWHIRUPnOHUW QNWDWDQYHQGH
informationer fra vores regnradar samt informationer fra vandstandsmålere og overløbssen-
sorer til kalibrering af modeldata med målte data. I dette projekt er udviklet nogle ”low cost” 
YDQGVWDQGVPnOHUHRJRYHUO¡EVVHQVRUHUVRPVNDOLQVWDOOHUHVLHW¿QPDVNHWJULGLE\JY UNHWWLO
HQHQGHOLJYHUL¿FHULQJDI&')PRGHOOHUQHVDQYHQGHOVHLNRPSOLFHUHGHRYHUO¡EVE\JY UNHU
  
Modellerne vil blive kalibreret med fokus på massebalancen i overløbsbygværket for både lav, 
mellem og høj intense regnhændelser til kontrol af metoden. Til dette formål anvendes både 
de eksisterende niveau-sensorer og de nye low-cost sensorer. Efter kalibrering af metoden 
XGYLNOHVK\GUDXOLVNHVHQVRUHUWLOEHUHJQLQJDIÀRZRYHURYHUO¡EVNDQWHQEDVHUHWSnHQNHOWH
niveaumålinger i bygværket.
Figur 3 
Billede af overløbsbygværk 
og beregningsresultat fra 
CFD-modellering.
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Figur 5 
Målt og beregnet ammonium koncentation.
Vandkvalitets sensorer
Vandkvalitets softwaresensorer er ligesom de hydrauliske softwaresensorer i princippet 
små ”lommeregnere”, som kan omsætte målte stofkoncentrationer for en stoftype og 
efterfølgende anvende den til beregning af stofkoncentrationen af andre stoftyper. Som 
nævnt tidligere i artiklen er der gennemført stofmålinger både in-situ og ex-situ. Dette har 
til formål at undersøge muligheden for at have et mobilt måleudstyr, som kan anvendes 
LHQSHULRGHWLODWNDOLEUHUHRJYHUL¿FHUHYDQGNYDOLWHWVVRIWZDUHVHQVRUHUQHRSVWLOOHWWLO
det enkelte bygværk. Vi kan således undersøge om der er forskellige stoftyper, som har 
samme ”fortyndings”-mønster eller en indbyrdes sammenhæng, således at en stofmåling 
kan anvendes til beregning af andre stofkoncentrationer.
I projektet er gennemført en kontinuert måleperiode i både tørvejr og regnvejr.  
,¿JXUVHVHQXGYDOJWPnOHSHULRGHIRUDPPRQLXP1+1$IJUDIHQVHVHQW\GHOLJ
sammenhæng imellem in-situ og ex-situ sensormålinger og manuelle prøver udtaget til 
laboratorie-analyser. Ex-situ målingerne viser dog en konstant lavere koncentration end 
in-situ-målingerne og de manuelle målinger, hvilket kan skyldes ”gammel” vand i måle- 
NDQDOHQHOOHUIRUODYHÀRZLPnOHNDQDOHQ
Ud fra disse målinger er opstillet de første vandkvalitets softwaresensorer, hvilket ses  
DI¿JXU'HUHUPHJHWJRGRYHUHQVVWHPPHOVHPHOOHPPnOWRJEHUHJQHWDPPRQLXP 
koncentration. Den røde kurve er den målte koncentration, den sorte stiplede kurve er  
GHQEHUHJQHWNRQFHQWUDWLRQRJGHQJUnNXUYHHUGHWPnOHÀRZ)UHPDGUHWWHWYLOYLSU¡YHDW
udvikle vandkvalitets-sensorer for andre forureningsparametre, ligesom vi i projektet skal 
have en måleperiode med samtidig drift af vandkvalitets sensorer og hydrauliske sensorer.
 
Projektets resultat
Projektet vil resultere i en kort vejledning om måling i overløbsbygværker med en række 
tekniske bilag til dokumentation af resultater af VTUF-projektet ”Overløb fra fælleskloak  
– Hvordan måles det – og Hvorfor ?”. 
Det er målet at denne vejledning vil bidrage til at få et bedre overblik over hvor, hvornår og 
KYRUPHJHWDÀ¡EVV\VWHPHUQHDÀDVWHU'HWWHYLOIRUKnEHQWOLJLIUHPWLGHQJ¡UHRVLVWDQGWLO
DWNRQWUROOHUHVW\UHDÀDVWQLQJHUQHSnHQPHUHKHQVLJWVP VVLJPnGHVHWLIRUKROGWLOPLOM¡
og servicekrav.
Tak til
Vi retter en særlig tak til enkeltpersoner fra de deltagende  
organisationer, som har bidraget til projektet: 
• Anitha K. Sharma, DTU Miljø
• Luca Vezzaro, DTU Miljø 
• Signa Tanja Andersen, DTU Miljø  
• Maltha Kristian Skovby Ahm, Aalborg Universitet 
• Jesper Ellerbæk Nielsen, Aalborg Universitet 
• Søren Thorndahl, Aalborg Universitet  
• Anders Lynggaard-Jensen, DHI 
• Niels Henrik Eisum, DHI  
• Jan Høgh, Krüger
• Theis Nikolai Gadegaard, Krüger 
• Erling Brodersen, Aarhus Vand
• Bo Snediker Jacobsen, Aarhus Vand.
Figur 4 
Ex-situ og in-situ ammonium sensor målinger 
sammenholdt med manuelle prøver.
